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Метою роботи є визначення  технічного стану несучих конструкцій будівлі КСП  
АТ «Галичфарм» в Тернополіль (корпус технічних служб) використовуючи неруйнівні  
методи та надання рекомендацій з підсилення дефектних конструкцій для подальшої їх 
безпечної експлуатації.  
Об’єктом дослідження є  збірне залізобетонне перекриття з порожнистих плит 
будівлі КСП «Галичфарм».  
Методи досліджень – аналіз літературних джерел та аналіз експериментальних 
досліджень роботи перекриття. Контрольні розрахунки виконано у прикладному про-
граммному комплексі ПК SCAD. 
На основі проведених натурних та інструментальних обстежень будівельних 
конструкцій та виконаних розрахунків основних несучих конструкцій будівлі зроблено 
висновки щодо придатності до експлуатації будівлі. Розроблено пропозиції та рекомен-
дації з підсилення дефектних конструкцій для подальшої безпечної експлуатації будівлі 
в цілому. 
Таблиця 1  
Результати перевірочного розрахунку круглопорожнистих плит перекриття 
 
Ділянка Коефіцієнт вико-
ристання 
Перевірка Максимальний 
прогин, мм 
№1 0.775 Міцність по граничному 
моменту перерізу 
6,46 
№2 0.753 Ширина розкриття 
тріщин (довготривала) 
17,75 
№3 0.806 Міцність по граничному 
моменту перерізу 
11,99 
 
Перевірочний розрахунок балок перекриття проведено з застосуванням програ-
ми для розрахунку та перевірки металевих конструкцій «CRISTAL» - програмний ком-
плекс SCAD Office.  
За результатами виконаних досліджень зроблено висновок, що несуча здатність 
круглопорожнистих попередньо напружених плит перекриття  відповідає вимогам но-
рмативної та технічної документації (за двома групами граничних станів).  
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